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Reg. No. 230/S-189 Reg. No. 230/N-003

EnviroTeam S5lovakia

SPRAVA O PRVOM (kotol K1) A PERIODICKOM OPRAVNENOM MERANI EMISIi

zo spalovacich zariadeni plynovej kotolne Mestsky urad
v prevadzke EMKOBEL a.s., Stefanikovo namestie, Spisska Nova Ves

Nazov akreditovaného skusobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
opravnenej osoby podla § 58 ods. 2 pism. a) Kukuéinova 23, 040 01 KoSice
zakona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia: ICO: 35957 239
Cislo spravy: 03/051/2026 Datum: 14.5. 2026
Prevadzkovatel: EMKOBEL a.s. Sidlo: Razusova ul. €. 1846,

ICO: 31 736 785 052 01 Spisska Nova Ves
Miesto / lokalita: Stefanikovo ndmestie, Spisska Nova Ves
Druh opravneného Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadreny
merania: emisny limit a hodnoty suvisiacej stavovej a referenénej veli¢iny, ktora sa vztahuje

priamo na emisie podla pism. a) bodu 1 prilohy ¢ 9 zadkona ¢.146/20237.z.
o ochrane ovzdusia.

Objednavka: ¢.7/2026/1Z Datum : 2.2.2026

Den opravneného 16. 3. 2026

merania:

Osoba zodpovedna za technickd stranku Ing. Martin Goras

merania — veduci technik podla § 58 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby

zakona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia: ¢. 34806/2021 zo dia 29.6.2021

Sprava obsahuje 6 stran

5 priloh
Ucel opravneného 1. Prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu
merania: zo spalovacieho zariadenia podla § 4 ods. 1 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢. 249/2023

Z.z.; konanie vo veci vydania povolenia zdroja znecistovania ovzdusia podla § 27 ods.

1 a podla § 27 ods. 13 pism. a) zdkona €. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdusia
(vymena horaka K1)

2. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréeného emisného limitu pre
CO a NOx zo spalovacieho zariadenia s celkovym menovitym tepelnym prikonom od
0,3 MW do 1 MW podla § 8 ods. 5 pism. d) vyhlagky MZP SR ¢&. 249/2023 Z.z. (kotly
K2, K3, K4)
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SUHRN
, Plynova kotolfia Mestsky trad, Stefanikovo namestie, Spisska Nova Ves
Prevadzka:
VAR PCZ: 006 0053
prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden, vykonovo sezénna (zima/leto)
Cas (rezim) prevadzky: technoldgia: emisne viacreZimova (palivo zemny plyn naftovy - ZPN, regulécia
vykonu zmenou spalovacich podmienok v horaku); kontinudlne emisne ustalend
Zdroje/zariadenia vzniku emisi: Spalovacie zariadenia K1 az K5
Merané zlozky: NOx ako NO, CO
Vysledky merania a EL: hmotnostnd koncentracia zloZky v spalinach v mg/m?3
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: | K1 az K5 / samostatné kominy
Priemernd hodnota | Maximalna hodnota Emisny limit R.EZIT,S . .
(i 3 . . . . najvyssimi | Upozornenie na
Merana zlozka | N?3) (koncentracia) (koncentracia) (koncentracia) o , .
[mg/m?] Y (me/m?] ! [mg/m?]%)2) emisiami stlad/nesulad ?)
[dno/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Kotol K1
Cas (reim) prevadzky: palivo: ZPN; tepelny prikon 92 % Qmen (kap. 5.1)
NOx ako NO2 3 92 93 120 nie ) sulad
co 3 <DL (1,5)% 50 nie sulad
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Kotol K1
Cas (rezim) prevadzky: palivo: ZPN; tepelny prikon 41 % Qmen (kap. 5.1)
NOx ako NO2 3 96 97 120 4no °) sulad
co 3 14 15 50 ano sulad
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Kotol K2
Cas (rezim) prevadzky: palivo: ZPN; tepelny prikon 79 % Qumen (kap. 5.1)
NOx ako NO2 2 157 157 200 4no ) sulad
co 2 4 4 100 ano ) sulad
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Kotol K3
Cas (rezim) prevadzky: palivo: ZPN; tepelny prikon 69 % Qmen (kap. 5.1)
NOx ako NO2 2 164 166 120 4no ) sulad
co 2 <DL (1,5)% 50 ano ) sulad
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Kotol K4
Cas (rezim) prevadzky: palivo: ZPN; tepelny prikon 75 % Qmen (kap. 5.1)
NOx ako NO2 2 91 92 120 4no ) sulad
co 2 <DL (1,5)% 50 ano ) sulad

1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrécie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, Oret. 3 % obj.

2) Emisny limit a podmienky jeho platnosti ustanovené v prilohe €. 4 ¢ast V bod 3.2 vyhlasky MZP SR ¢&. 248/2023 Z.z.
Poziadavky dodrzania EL: § 19 ods. 2 pism. a) vyhlagky MZP SR ¢. 248/2023 Z.z.

3) Potet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

#) Hodnoty hmotnostnych koncentrécii CO st pod hodnotou detekéného limitu pouZitého analyzatora (DL = 1,5 mg/m?3).

%) Emisie pri obvyklom tepelnom prikone, ktory bol moZny podas merania; nejde o rezim s najvy$simi emisiami pri najvy$om
a najnizéom povolenom tepelnom prikone (priloha ¢. 2 ¢ast B siedmy bod pism. b) vyhlasky MZP SR ¢&. 249/2023 Z.z.) -
notifikacné oznamenie o planovanom termine a podmienkach vykonania opravneného merania zn. 037/26/I00 zo dna
9.3.2026 (§ 58 ods. 5 zakona €. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdugia a priloha &. 2 ¢ast B bod 1 vyhlasky MZP SR ¢&. 249/2023
2.2).
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